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ALIMENTAZIONE E1
SCHEMA COLLEGAMENTO A VALLE DEL CONTATORE
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QUADRO
APPARATI

Magnetotermico GW90247 curva C
BkA

2 POLI (F+N)
Corrente nominale In=16A

Tipo cavo FG7TO/R

Sezione cavo 2,5mm? per linea a valle con lunghezza max 80mt
Sezione cavo 4mm? per linea a valle con lunghezza max 120mt

Sezione cavo 6mm? per linea a valle con lunghezza max 200mt

Sezione cavo 10mm? per linea a valle con lunghezza max 500mt

INTERRUTTORE GENERALE QUADRO APPARATI
MOD. GW94336P C10 6KA IDN=0,3A



ALIMENTAZIONE E2
SCHEMA COLLEGAMENTO A VALLE DI QUADRO ILLUMINAZIONE

QUADRO
ESISTENTE

Magnetotermico GW90247 curva C
BkA

2 POLI (F+N)

Corrente nominale In=16A
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Tipo cavo FG7TO/R

Sezione cavo 2,5mm? per linea a valle con lunghezza max 80mt
Sezione cavo 4mm? per linea a valle con lunghezza max 120mt

Sezione cavo 6mm? per linea a valle con lunghezza max 200mt

Sezione cavo 10mm? per linea a valle con lunghezza max 500mt
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quabro | INTERRUTTORE GENERALE QUADRO APPARATI
APPARATI| MOD. GW94336 C10 6KA IDN=0,3A
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